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SWIADECTWO DOPUSZCZENIA
Nr 4639/2022

Na podstawie art. 7 ust. 2 ustawy z dnia 24 sierpnia 1991 r. o ochronie przeciwpozarowej
Centrum Naukowo-Badawcze Ochrony Przeciwpozarowe;j
im. Jézefa Tuliszkowskiego - Panstwowy Instytut Badawczy na wniosek::

Zaktad Produkcyjny Armatury Przemystowej ,AKWA” Sp. z 0.0.
ul. Stfoneczna 36
62-200 Gniezno

stwierdza, ze wyrdéb: Hydrant podziemny DN80 PN16
Oznaczenie producenta: HPN-00

produkowany przez: Zaktad Produkcyjny Armatury Przemystowej ,AKWA” Sp. z 0.0.
ul. Stoneczna 36
62-200 Gniezno

w zaktadzie produkcyjn{/rﬁ: Zakiad Produkcyjny Armatury Przemystowej ,,AKWA” Sp. z 0.0.
ul. Stoneczna 36
62-200 Gniezno

spetnia wymagania: pkt. 3.22 zatacznika do rozporzadzenia WMinistra Spraw Wewnetrznych
i Administracji z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie wykazu wyrobow stuiacych
zapewnieniu bezpieczenstwa publicznego lub ochronie zdrowia i zycia oraz mienia,
a takie zasad wydawania dopuszczenia tych wyroboéw do uzytkowania (Dz. U. nr
143 poz. 1002; zm.: Dz. U. 2 2010 r. nr 85, poz. 553 oraz z 2018 r. poz. 984).

Dokumentacja:

1. Wniosek o przeprowadzenie procesu dopuszczenia wyrobu numer 6393/2022 z dnia 03.01.2022 r.

2. Sprawozdanie z badan nr 18/BU/22 z dnia 24.02.2022 r. wykonanych w Zespole Laboratoriéw Urzadzen i Srodkéw
Gasniczych BU CNBOP-PIB.

3. Certyfikat Statosci Wtasciwosci Uzytkowych nr 1015-CPR-E-3@-20317-18 rev.1 z dnia 14.04.2022 r. wydany przez
Strojirensky zkusebni Ustav, s.p., Brno Republika Czeska, jednostke notyfikowane nr 1015,

Swiadectwo jest wazne pod warunkiem przestrzegania przez wnioskodawce wymagah zawartych
w umowie nr 4639/DC/CNBOP-PIB/2022.

Okres waznosci Swiadectwa: do 04.05.2027 r.

DYREKTOR CNBOP-PIB
Guun
st. bryg. dr inz. Pawet Janik

Joézefow, dnia: 19 maja 2022 r.
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SWIADECTWO DOPUSZCZENIA
Nr 4639/2022

DANE TECHNICZNE IDENTYFIKUJACE WYROB

Hydrant podziemny DN80 PN16
Oznaczenie producenta: HPN-00

Materiat kolumny - zeliwo EN-GJS 500-7 lub stal 235 lub stal ocynkowana 235 lub stal
nierdzewna 1.4301
Materiat korpusu - zeliwo EN-GJS 500-7
Materiat komory zaworowej - zeliwo EN-GJS 500-7
e
Srednica nominalna -DN 80
Gtebokosc zabudowy - 750, 1000, 1250, 1500, 1800 mm
Cisnienie nominalne -1,6 MPa

WARUNKI DODATKOWE | UWAGI:

Zgodnie z § 17 rozporzadzenia Ministra Spraw Wewnetrznych i_,Administracji z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie
wykazu wyrobdw stuzgcych zapewnieniu bezpieczenstwa publicznego lub ochronie zdrowia i 2ycia oraz mienia,
a takze zasad wydawania dopuszczenia tych wyrobdw do uzytkowania (Dz. U. nr 143 poz. 1002; zm.: Dz. U. z 2010 r.
nr 85, poz. 553 oraz z 2018 r. poz. 984) wyrdb powinien by¢ oznakowany znakiem jednostki dopuszczajacej
i dodatkowo numerem niniejszego swiadectwa.

DYREKTOR CNBOP-PIB

one

st. bryg. dr inz: Pawet Janik

Jozeféw, dnia: 19 maja 2022 r,
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